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znak sprawy: PSK.443.6.1.7.2018
DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej dziatajgc na podstawie:

I. art. 4 ust. | pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2017r. poz. 1261 z pozn. zm.),

2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca [960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.),

3. art. 3, art. 12 ust. | i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152),

4. §20ust. 1 pkt 1,7, 81 10, ust. 3 pkt 3 i4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z2017r. poz. 2294),

po analizie sprawozdan z badan probek wody, wykonanych przez laboratoria Wojewddzkiej Stacji-

Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie oraz laboratorium JARS Centrum Jakosci Sp. z o. o. ul.

Koscielna 2 A, 05-120 Legionowo, pobranych ramach nadzoru przez Panstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz w ramach kontroli wewnetrznej przez Zaklad Uslug

Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 w punktach:

— Szkola Podstawowa w Hucinie ul. Wspolna 54, 36-147 Niwiska (sprawozdanie z badan Nr
[179/11/2018/M/1  z dnia 13.11.2018r.; sprawozdanie z badan Nr 1179/11/2018/F/1 z dnia
16.11.2018r.),

— SUW Przyfek (sprawozdanie z badan Nr 5420/10/2018/M/1 z dnia 13.11.2018r.; sprawozdanie z
badan Nr 5420/10/2018/F/1 z dnia 16.11.2018r.),

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej

Stwierdza
ze woda z wodociagu Przytek
jest przydatna do spozycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach wewngtrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez Zaklad Uslug Komunalnych w
Niwiskach, 36-147 Niwiska 112 zostaty pobrane do badan laboratoryjnych probki wody z wodociagu
Przylgk z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie parametrow grupy A i parametrow grupy
B. Badania jakosci wody prowadzone byly zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania probek na
2018r.

Wyniki sprawozdan z badan stwierdzily zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi ( Dz. U. 2 2017r. poz. 2294).



Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) Zbiorowe zaopatrzenie w wodg przeznaczong do
spozycia przez ludzi. w tym zapewnienie ciagtosci dostaw i odpowiedniej jakosci wody, nalezy do
zadan wilasnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152).Wéjt. Burmistrz_jest obowigzany do
informowania mieszkancow o jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Wobec powyzszego Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekt jak w
sentencjl.

POUCZENIE

Stronom stuzy prawo do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za po$rednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania poprzez
zlozenie oéwiadczenia wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowe;.
z dniem doreczenia takiego o$wiadczenia przez ostatnia ze stron postgpowania decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kolbuszowej
mgr Barbara Dudzifiska
fwersja elektroniczna podpisana hezpieeznym podpisem elektroniczym)

Otrzymuja:

1. Zaklad Ustug Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 112.

2. Wojt Gminy Niwiska, 36-147 Niwiska 430 (poczta elektroniczna ePUAP)..
3. Al



